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香洲供水所 0.34 0.43 3.79 未检出 99.50 达标

拱北供水所 0.33 0.49 12.26 未检出 99.75 达标

金湾供水所 0.37 0.46 3.51 未检出 100 达标

港区供水所 0.29 0.41 2.88 未检出 100 达标

井岸供水所 0.26 0.49 10.41 未检出 99.80 达标

斗门供水所 0.28 0.44 3.95 未检出 100 达标

3 月管网水检验项目合格率 99.74 达标

注：按《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 计算水质检验项目合格率和评价水质。
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